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ELTEL NETWORKS ENERGETYKA S.A. BIURO RZESZOW

ul. WIDELKA 873/
36-145 WIDELKA

Departament Eksploatacji

Ustugi Sieciowe w Katowicach

Katowice, 6 maja 2020 r.

Dotyczy: wystawienie referencji dla zadania na realizacje zadania: ,SWIADCZENIE USEUG
EKSPLOATACYJNYCH NA STACYJNYCH OBIEKTACH ELEKTROENERGTYCZNYCH PSE S.A.
(nr OK/93/WE/2016 106/ELTEL/R/2016 z dnia 31.08.2016r.)

Niniejszym zadwiadczamy, ze firma ELTEL Networks Energetyka S.A. wykonywata w latach 2016-

2019 na terenie ZKO w Katowicach prace zwigzane z realizacjg Umowy ,Swiadczenie ustug

eksploatacyjnych na stacyjnych obiektach elektroenergetycznych PSE S.A. — Pakiet 6 oraz Pakiet 7 .

Prace wykonane wg zapiséw powyzszej Umowy obejmowalty prace planowe:

Rodzaj/zakres prac Prace wykonane | Prace wykonane | Prace wykonane | Prace wykonane
! P w2016r. w2017 r w2018, w2019r.
Przeglady zewnetrzne wylacznikéw
110KV 1 3 10 1
Przeglady zewnetrzne wytgcznikow
220kV - 10 / 3
Przeglady zewnetrzne wytgcznikéw 5 4 i
400kV
Przeglad zewnetrzny oraz pomiary 12 11 10 16
agregatu
Przeglad zewnetrzny i/lub diagnostyka 1 1 1
ogranicznikdw przepie¢ 110kV
Przeglad zewnetrzny i/lub diagnostyka 1 1 ) B
ogranicznikdw przepiec 220kV
Przeglad zewnetrzny i/lub diagnostyka 9 1 13
ogranicznikéw przepie¢ 400kV
Przeglad zewnetrzny odtgcznika lub 2 31 19 2
odtacznika z uziemnikiem 110kV

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Katowicach,
40-056 Katowice, ul. Jordana 25, Sekretariat: tel. +48 32 257 80 01, fax. +48 32 257 80 17

Potskie Sieci Elektroenergetyczne Spétka Akcyjna, 05-520 Konstancin-Jezioma, ul Warszawska 165, www pse pl

Sekretariat tel +48 22 242 32 00, fax +48 22 242 22 33, NIP 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596
Sad Rejonowy dla m st Warszawy, XIV Wydziat Krajowego Rejestru Sqdowego,
Wysokosc kapitalu zakladowego 9 605 473 000 00, kapitat zakladowy w catosci wplacony
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Przeglad zewnetrzny odigcznika lub 1 30 32
odiacznika z uziemnikiem 220kV

25

Przeglad zewnetrzny odigcznika lub 1 29 22
odtacznika z uziemnikiem 400kV

17

Przeglad zewngtrzny oraz/lub pomiary
przektadnika pradowego/ 1 28 11
napieciowego/ kombinowanego 110kV

Przeglad zewnetrzny oraz/lub pomiary
przektadnika pradowego/ 3 63 3
napieciowego/ kombinowanego 220kV

Przeglad zewnetrzny oraz/lub pomiary
przektadnika pradowego/ - 21 13
napieciowego/ kombinowanego 400kV

Linie kablowe AC - diagnostyka /
Diagnostyka linii kablowych 110kv

oraz prace nieplanowe/awaryijne, a wsrod nich miedzy innymi prace wymienione ponize;j:

1 | Naprawa wytacznika LTB420E2

2 | Usuniecie usterek napedu bramy wjazdowej na terenie SE Tucznawa

3 | Wymiana i naprawa bieguna wylgcznika 220kv

4 | Wymiana przektadnikow pradowych R15kV pole nr 2 TPW3

S | Naprawa videadomofonu

6 | Dostawa, wymiana i kalibracja sensoréw gazu SF6

7 | Wymiana przektadnika napieciowego 400kV

8 | Naprawa agregatu pradotworczego

9 | Wymiana odigcznika 400kV

10 | Wymiana linii kablowej 15kV

11 | Awaryjny demontaz uszkodzonych odgromnikéw zaworowych typu GZSMa 196 wraz z podstawami izolacyjnymi

12 | Naprawa odtgcznika220kV typu SGF

13 | Montaz ogranicznikdw przepigc 220kV typu SBK 192/10.3-1 wraz z licznikami zadziatan
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14 | Wymiana toréw pradowych odtgcznikdw 220kVv ONI245C

15 | Wykonanie przeswietlenia RTG przekiadnikdw pradowych 220kv

16 | Wymiana przektadnikéw pradowych 220kv

17 | Naprawa modutu E-12 DC testu

18 [ Naprawa napedu wylacznika 110kV typu EDF SV2-1

19 | Inspekcja systemu wytadowarn niezupetnych PDM

taczna kwota za prace planowe, nieplanowe oraz awaryjne w latach 2016-2019 wykonane przez
firmeg ELTEL Networks Energetyka S.A. wyniosta okoto 3 500 000, 00 zt (netto).

Zaswiadcza sig, ze wykonane prace wykonano starannie, a wspéipraca przebiegata bez zarzutow.
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